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Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel, (15) 841-20-10, 841-20-11

Nisko, dnia 09.08.2019r.
PSK.453.12.7.2019

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dziatajgc na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 59). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096. z poézn. zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1
I ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2018r.. poz. 1152, z p6ézn. zm.). § 3 ust. 3 pkt 1, § 20 ust.1
pkt 7. 8, 10. § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9, § 26 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), czesci C tabela 2 zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294),
po analizie sprawozdan z badan probek wody z wodociagu sieciowego w Zarzeczu
przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium
Srodowiskowe w Pszczynie i przez Pracownie Higieny Komunalnej Oddzial Laboratoryjny
PSSE w Stalowej Woli. pobranych w dniu 26.07.2019r. w punkcie zgodnosci: VOSTER
gp. z 0.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu oraz w dniu 09.08.2019r. w punktach
zgodnosci: NCK .Sokol™ filia w Zarzeczu, stacja uzdatniania wody w Zarzeczu oraz
VOSTER Sp. z o0.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu (sprawozdania z badan:
nr SB/81935/07/2019 z dnia 30.07.2019r., wptyneto: 07.08.2019r., nr POL/HK.490-2-116/19,
nr POL/HK.490-2-117/19 i nr POL/HK.490-2-118/19 z dnia 09.08.2019r., wplyneto:
09.08.2019r.).

stwierdza

warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego
w Zarzecezu do 09.09.2019r., ze wzgledu na podwyzszong warto$é parametrow
fizykochemicznych- barwa, metnosé, zelazo 1 mangan, okreslajae dopuszezalng wartosc:

- barwy na poziomie nieprzekraczajagcym 30 NTU;

- m¢tnosci na poziomie nieprzekraczajacym 5 NTU:
- manganu na poziomie nieprzekraczajacym 400 pg/l;
- zelaza na poziomie nieprzekraczajgevm 500 pg/l:

oraz
nakazuje

Miejskiemu Zakladowi Komunalnemu Nisko Sp. z 0.0. w Nisku,
37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1

I. Podjac skuteczne dzialania naprawcze, celem doprowadzenia jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z wodociagu sieciowego w Zarzeczu do wymagan okreslonych
w czesel C tabela 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)



w zakresie barwy, metnosci, manganu i zelaza, oraz przedstawienie PPIS w Nisku planu
dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Nisko zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

II. Bezzwlocznie poinformowa¢ w sposob  skuteczny odbiorcow wody 7z wodociagu
sieciowego w Zarzeczu o warunkowej przydatnosci wody do spozycia wraz z pisemna
informacja o podejmowanych oraz planowanych dzialaniach naprawczych majacych na
celu zapewnienie nalezytej jakosci wody ze wskazaniem terminu ich zakonczenia zgodnie
z § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

IIL. Prowadzi¢ kontrole wewnetrzna jakosci wody w  trakcie obowiazywania decyzji
stwierdzajacej warunkowa przydatnosc w celu potwierdzenia spelnienia norm wskazanych
w niniejsze] decyzji, sprawdzenia skutecznosci prowadzonych dzialan naprawczych oraz
monitorowania jakosci wody w zakresie parametrow mikrobiologicznych.

IV. Poinformowa¢ PRIS w Nisku o wykonaniu dziatan naprawczych oraz przedstawi¢ do
wgladu PPIS w Nisku wyniki badan probek wody potwierdzajace zgodnosé
7 wymaganiami okreslonymi w czesci C tabela 2 zalacznika nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresic przekroczonych parametrow
tizykochemicznych,

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy probek wody z wodociagu sieciowego w Zarzeczu pobranych
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Miejski Zaklad Komunalny Nisko
Sp. z 0.0. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 w dniu 26.07.2019r. w punkcic
zgodnosci: VOSTER Sp. z o.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu oraz w dniu
09.08.2019r. w punktach zgodnosci: NCK ..Sokol™ filia w Zarzeczu, stacja uzdatniania wody
w Zarzeczu oraz VOSTER Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu. wykazaly. ze jej
jakos¢ pod wrgledem fizykochemicznym w badanym zakresie nic odpowiada wymogom
okreslonym w czesci C tabela 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz.
2294) z uwagi na przekroczenia w zakresie barwy, metnosci, manganu i zelaza.

Przekroczenia wartosci powyzszych parametréw zawarle w  sprawozdaniu z badan
nr SB/81935/07/2019 z dnia 30.07.2019r., /wplynelo: 07.08.2019r./ probki wody pobrane;
w punkcie zgodnosci VOSTER Sp. z o.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu wynosily:

e mangan — 632 pg/l. przy dopuszezalne) wartosci 50 pg/l

e zelazo - 211 ng/l. przy dopuszezalnej wartosei 200 pg/l

Przekroczenia wartosci  powyzszych parametréw zawarte w  sprawozdaniu z badan
nr POL/HK.490-2-116/19 z dnia 09.08.2019r./data wplywu: 09.08.2019r./ probki wody
pobranej w punkcie zgodnosci NCK ..Sokol™ filia w Zarzeczu wynosily:

e barwa - 40 mg/l Pt. przy akceptowalnym poziomie ok. 15 mg/l Pt

e metnose — 5.5 NTU, przy akceptowalnej wartosci 1-NTU.

e mangan — 694 ng/l. przy dopuszczalne) wartosci 50 pg/l,

o zelazo — 1000 pg/l. przy dopuszezalne) wartosei 200 pg/l

Przekroczenia wartosci powyzszych parametrow zawarte w sprawozdaniu z badan
nr POL/HK.490-2-117/19 z dnia 09.08.2019r./data wplywu: 09.08.2019r./ probki wody
pobranej w punkcie zgodnosci stacja uzdatniania wody w Zarzeczu wynosily:

e barwa — 30 mg/l Pt, przy akceptowalnym poziomie ok. 15 mg/l Pt

e mangan — 906 ug/l, przy dopuszczalne) wartosci 50 ug/l.

e 7elazo — 270 ug/l, przy dopuszezalnej wartosci 200 pg/l



Przekroczenia wartosci  powyzszyvch parametrow zawarte w  sprawozdaniu z badan
nr POL/HK.490-2-118/19 z dnia 09.08.2019r./data wplywu: 09.08.2019r./ probki wody
pobrane] w punkcie zgodnosci VOSTER Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Mickiewicza 155 w Zarzeczu
wynosity:

e me¢tnosc — 1.3 NTU. przy akceptowalnej wartosci 1 NTU

e mangan — 642ug/l. przy dopuszczalnej wartosci 50 pg/l,

e 7elazo - 212 pg/l, przy dopuszezalnej wartosci 200 pg/l

Mangan z uwagi na rozpowszechnienie w srodowisku jest czesto wyvkrywanym sktadnikiem
wod. mogacym osiagac¢ wysokie wartosci stezen przede wszystkim w wodach podziemnych,
do ktorych przenika z utworéw geologicznych. Podstawowym niepozadanym efektem
zawartoscl manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia jest jego niekorzystny wplyw na
jakos¢ organoleptyvezng wody. Obecny w wodzie w zwiekszonej ilosci moze wplywac
negatywnie jedynie na jej akceptowalno$¢ przez konsumentéw — powoduje zwickszenie
barwy i metnosci. nie zachodzi natomiast obawa o jego szkodliwy wplyw na zdrowie ludzi.
Woda o podwyzszonej barwie moze powodowa¢ przebarwienia majacych z nig kontakt tkanin
1 innych materiatow, zmywanych powierzchni oraz urzadzen sanitarnych.

Podwyzszone st¢zenie zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi poza wzrostem
barwy 1 metnosci powoduje negatywnic odbierany przez konsumentoéw metaliczny smak
wody.

Metnosé¢ wody nie jest parametrem odnoszacym si¢ bezposrednio do zagroZenia dla zdrowia
ludzi, jednak jej podwyzszone wartosci mogg wskazywaé na zaktocenie uzdatniania wody,
ktorego nastepstwem moze by¢ nicodpowiednia jakos¢ mikrobiologiczna wody.

W mysl § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), woda jest zdatna do uzycia, jezeli
Jgst wolna od mikroorganizmow chorobotworczych 1 pasozytow w liczbie stanowigcej
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w  stgzeniach
stanowigcyceh potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych
wlasciwoscl korozyjnych 1 spelnia wymagania mikrobiologiczne okreslone w czesci A
zalacznika nr 1 do rozporzadzenia jak rowniez chemiczne okreslone w czesci B zalacznika
nr | do rozporzadzenia.

Jak wynika z tresci art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowvm odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, z pdzn. zm.)
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewnié zdolno$¢ posiadanych
urzgdzen wodociggowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
cisnieniem w sposob ciggly 1 nieczawodny, a takze zapewni¢ nalezytg jakos$¢ dostarczanej
wody, zas zgodnie z § 3 ust. 3 pkt | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) podejmuje
wszelkie dzialania, aby woda spelniala wymagania okreslone dla parametrow wskaznikowych
okreslonych w czesci C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia. -

W mysl § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia, wlasciwy panstwowy inspektor
sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. | tego rozporzgdzenia,
w tym sprawozdan z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug ustalonego
harmonogramu. wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody
do spozycia. Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporzadzenia, warunkowg przydatnoscé
wody do spozycia. o ktorej] mowa w ust. | pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
moze stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probece wody wartoscl
parametrycznej dla parametrow okreslonych w czgsci C w tabeli 2 zalgcznika nr 1 do
rozporzadzenia. Stosownie do § 21 ust. 5. ust. 6 1 ust. 8 rozporzadzenia. przedsi¢biorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ustala z wlasciwym panstwowym inspektorem sanitarnym zakres
i termin realizacji dzialan naprawczych majgcych na celu przywrdocenie nalezyte] jakosci



wody oraz wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkowa przydatnosé wody
do spozycia. okreslajac dopuszezalne wartosei parametryczne i termin trwania przekroczenia.
a takze informuje wlasciwego wojta o stwierdzeniu warunkowej przydatnosci wody do
spozycia.

W zwigzku z powyzszym, PPIS w Nisku po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla
zdrowia ludzi i uznaniu, ze ww. przekroczenia wartoci barwy. metnosei, manganu i zelaza
nie majg szkodliwego wplywu na zdrowie ludzi. stwierdza warunkowg przydatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego w Zarzeczu do 09.09.2019r.. okreslajac
dopuszczalng warto$¢ barwy na poziomie nieprzekraczajacym 30 mg/l Pt. metnosci na
poziomie nieprzekraczajacym 5 NTU, manganu na poziomie nieprzekraczajacym 400 pg/l
oraz 7elaza na poziomie nieprzekraczajacym 500 pg/l, zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny.

Ponadto. w mysl § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)
zobowigzano Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku. 37-400 Nisko
ul. Szklarniowa 1 do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych
oraz planowanych dziataniach naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezytej jakoscei
wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, majac na wzgledzie powyzsze, orzeka
jak w sentencji decyzji.

Decyzje o jakosci wody z wodociagu sieciowego w Zarzeczu, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow. o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, z pozn. zm.).

Pouczenie:

Od ninigjszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. T

W w/w terminie strona moze zlozy¢ wo
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesieptd vag;ian
przez ostatnig ze stron poste;powa_ni?,fd 7S

Otrzymuja:

1. Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1
2. Higiena Zywnosci i Zywienia w/m

3. Higiena Dzieci 1 Mlodziezy w/m

4. Epidemiologia w/m

5. Higiena Pracy w/m

6. Ala

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
2. Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny



