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PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Wierzbowa 16 Rzeszow, 21.11.2016

35- 959 Rzeszow

S5K.9020.69.16.2016

Pan
Julian Ozimek
Burmistrz Gminy i Miasta

Nisko

Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny, dzialajac na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 a, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412)
-§3,§5,86,88,§ 19, w zwiazku z zalgcznikami nr 1-4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1989),
po zapoznaniu si¢ z wynikami badan probek wody wykonanymi zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem na rok 2016 przez Samodzielny Publiczny Zespdl Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Nisku, ul. Kosciuszki 1; 37-400 Nisko przesyta:

okresowy oceng jakosci wody
dla wodociggu Samodzielnego Publicznego
Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Nisku (Szpital)

Samodzielny Publiczny Zespot Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Nisku zlokalizowany
jest w powiecie nizanskim. Woda zaopatrujaca obiekt pozyskiwana jest ze studni glebinowej
o glebokosci 20 metrow, charakteryzujacej sie wydajnoscia w granicach 40 m*/dobe. Ponadto
woda poddawana jest procesowi odzelaziania, odmanganiania oraz dezynfekc;ji.

W oparciu o podpisany przez dyrekcje obiektu harmonogram ustalono, ze pobor wody
odbedzie si¢ w miesiacu kwietniu, lipcu oraz pazdzierniku za$ punktem monitoringowego
poboru wody bedzie kran w kuchni oznaczony kodem 1812PPPPWO0177



W dniu 18.04.2016 r. upowazniony przedstawiciel Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru sanitarnego i kontrolnego jakosci
wody przeznaczonej do spozycia pobrali probki wody z punktu monitoringowego. Badania
probki wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym przeprowadzono
w laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie ~ Oddziat
Laboratoryjny w Tamobrzegu, ul. 1 Maja 5; 39-400 Tarnobrzeg metodami zgodnymi z
charakterystyka metod badawczych, okreslonymi w zataczniku nr 10 wymienionego wyzej
rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W badanym
zakresie woda nie spelniala wymagan zawartych w zalacznikach nr 1A oraz 3A i B
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W oparciu o uzyskane
wyniki pismem z dnia 22.04.2016 r. Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny poinformowal, ze woda pod wzgledem mikrobiologicznym i chemicznym nie
spelnia wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia tym samym zobowiazujac do podjecia
dziatan naprawczych. Pismami z dnia 19.07.2016r. oraz 17.08.2016r. dyrekcja SPZZOZ w
Nisku poinformowala, ze woda spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zalaczajac niezbgdne wyniki badan.

W dniu 19.07.2016 r. do sekretariatu Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie wplyng¢lo pismo przewodnie informujace o wykonaniu
kontroli wewngtrznej jakosci wody przeznaczonej do spozycia w przedmiotowym wodociagu.
Zgodnie z harmonogramem badania mialy obejmowa¢ zakres monitoringu kontrolnego.
Probki zostaly pobrane w dniu 11.07.2016 r. przez upowaznionego przedstawiciela SGS
Polska Sp. z o0.0. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie. Zalaczone do pisma
przewodniego wyniki badan wody spelnialy wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W dniu 19.10.2016 r. upowazniony przedstawiciel Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru sanitarnego i kontrolnego jakosci
wody przeznaczonej do spozycia pobrali probki wody z punktu monitoringowego. Badania
probki wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym przeprowadzono
w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie — Oddzial
Laboratoryjny w Tamobrzegu, ul. 1 Maja 5; 39-400 Tarnobrzeg metodami zgodnymi z
charakterystyka metod badawczych, okreslonymi w zataczniku nr 10 wymienionego wyzej
rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W badanym
zakresie woda nie spetniala wymagan zawartych w zalgcznikach nr 1A oraz 3A i B
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r. poz. 1989). W oparciu o uzyskane
wyniki decyzja z dnia 21.10.2016 r. znak: SK.9020.69.12.2016 Podkarpacki Panstwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny stwierdzil, ze woda pod wzgledem mikrobiologicznym nie
nadaje si¢ do spozycia tym samym zobowiazujac do natychmiastowego podjecia dzialan



naprawczych. Pismem z dnia 07.11.2016 r. dyrekcja SPZZOZ w Nisku przedstawila wyniki
badan po analizie ktérych Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w dniu
09.11.2016 r. wydal decyzj¢ znak: SK.9020.69.15.2016 stwierdzajaca wygasnigcie
wszczetego postgpowania administracyjnego z dnia 21.10.2016 r. znak: SK.9020.69.12.2016.

Majac na uwadze wyniki uzyskanych badan w odniesieniu do bezpieczenstwa dla
zdrowia ludzkiego, Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny informuje, ze
woda w przedmiotowym wodociggu spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2015r. poz. 1989).
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Otrzymuja:
( 15 Urzad Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14; 37-400 Nisko
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolnosci 2; 37-400 Nisko
2. Samodzielny Publiczny Zespd!l Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kosciuszki 1; 37-400 Nisko
3. ala



